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PIANO PRIMO

LAVANDERIA

Locale non utilizzato

CAPPELLINA

STIRERIA
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Antibagno
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SPOGL
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SARTORIA
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Apertura di aerazione sup. 1 mq apribile

manualmente ed automaticamente
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panni

sporchi

sup. 12 mq

Ascensore

Spazio calmo

VUOTO

(spazio scoperto)

1.20

Vano scala A

Vano scala C

Vano scala B

1.20

1.20

1
.
3
0

1
.
2
0

1
.
3
3

1.20

1.15

1.20

1.46

1.47

1
.
3
0

1
.
2
8

1
.
2
0

1

.

1

7

Camera

doppia

Camera

doppia

Camera

doppia

Camera

doppia

Camera

doppia

Locale non utilizzato

1.18

CORTE

INTERNA

(vista al piano sottostante)

Completamento lavori per adeguamento edificio alle

norme antincendio mediante esecuzione Impianti

di rilevazione Antincendio e di Evacuazione presso

" Convitto I.T.I.S Montani Fermo " OO.PP. 2016
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- Pianta piano primo

- Pianta piano secondo

- Pianta piano terzo

Idrante a muro DN45 con 

IMPIANTI FISSI

DI ESTINZIONE

ANTINCENDIO

SISTEMI

IDRICI

SEGNALAZIONE

SISTEMI DI

Ad attivazione automatica

Ad attivazione manuale

Idrante sottosuolo

tubazione flessibile

Attacco per autopompa

singolo 

Rilevatore di fumo

Impianto manuale di allarme incendio

Idrante  sottosuolo

LEGENDA

D'USCITA

SISTEMI

 DI VIE

 E

ESTINTORI

Xm

Xm

 APERTURE

DISTANZIAMENTI

COSTRUTTIVI

E RELATIVE 

ELEMENTI 

Xm

Percorso di uscita verso l'alto 

Percorso di uscita orizzontale

Percorso di uscita verso il basso

Estintore carrellato

Estintore portatile

Naspo DN25

Distanza di sicurezza interna

Porta resistente al fuoco

Distanza  di sicurezza esterna

Distanza di protezione

IMPIANTO ADDUZIONE

GAS METANO

Valvola manuale intercettazione

Linea gas metano

Sezionatore elettrico

COMPARTIMENTAZIONI

Struttura REI 30

ANTINCENDIO

Struttura REI 60

Struttura REI 90

Struttura REI 120

Elettrovalvola a riarmo manuale

Centrale di controllo e

segnalazione antincendio

CCS

Pulsante per comando impianto

di allarme evacuazione audio

Diffusore acustico per

allarme evacuazione audio

Linea impianto idrico antincendio

Rilevatore di calore

LAVANDERIA
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permanente sup. 1 mq

Filtro a prova di fumo
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permanente sup. 1 mq
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Disimpegno

non aerato

WC
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Camino di ventilazione di

sup. minima 0.10 mq

Camino di ventilazione di

sup. minima 0.10 mq


