
CORTE

INTERNA

(spazio scoperto)

SALA STUDIO

(convitto)

Q.E.G.

CENTRALINO

CAMERA

CENTRALINISTI

RIP. A

BASSO

CARICO

(convitto)

RIP.

INFERMERIA

(convitto)

SALA

BILIARDINO

(convitto)

SALA PING PONG

(convitto)

SALA

BILIARDO

(convitto)

AB

VUOTO

(spazio scoperto)

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

SALA COMPUTER

(convitto)

ALTRA ATTIVITA'

INGRESSO/USCITA

LICEO PEDAGOGICO

Chiostro coperto

PIANO TERRA

INGRESSO/USCITA

LUOGO SICURO DINAMICO

P
e
r
c
o
r
s
o
 
p
r
o
t
e
t
t
o

ABITAZIONE DEL RETTORE

NON UTILIZZATA

SALA STUDIO

(convitto)

UFFICIO RETTORE

(convitto)

SALA RIUNIONI

(convitto)

SALETTA

 RIUNIONI

(convitto)

Ñ0.00

-0.52

-0.92

DISIMPEGNO

AB

AB

Armadio

motore

ascensore

3
.
5
0

1.61

1.62

1
.
1
7

WC WC WC

1

.

3

0

1

.

2

0

AULA

(33 persone)

AULA MULTIMEDIALE

AULA

(25 persone)

SALA DOCENTI

AULA

( mq 68.05/ 35 persone)

AULA

( mq 61.33 / 32 persone)

AULA

( mq 54.10 / 28 persone)

AULA

(22 persone)

AULA

STUDIO

POTENZIATO

(29 persone)

AULA

STUDIO

POTENZIATO

( persone)

1

.

2

0

1

.

2

6

Scala di emergenza esterna

Scala di emergenza esterna

AULA

(27 persone)

AULA

(26 persone)

AULA

(28 persone)

AULA

(30 persone)

AULA

(28 persone)

SALA RIVEVIMENTO

FAMIGLIE CONVITTORI

AULA CIC

Calata

Montante

Ballatoio

Vano scala A

Vano scala B

Vano scala C

1.80

1.80

BIDELLI

(2 persone)
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.

2

0

1

.

5

5
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CCS

1
.
1
7

1
.
2
2

1
.
1
4

ELABORATO:

SCALA

PROGETTISTI: DATA:
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N. ELAB.

PROVINCIA DI FERMOPROVINCIA DI FERMO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO EDILIZIO

Arch.    Maria Rita SPAZIANI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE Ing. IVANO PIGNOLONI

Al Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno

Completamento lavori per adeguamento edificio alle 
norme antincendio mediante esecuzione Impianti 

di rilevazione Antincendio e di Evacuazione presso 
"Convitto I.T.I.S Montani Fermo " OO.PP. 2016

1:100

Pianta piano Piano Terra

Idrante a muro DN45 con 

IMPIANTI FISSI

DI ESTINZIONE

ANTINCENDIO

SISTEMI

IDRICI

SEGNALAZIONE

SISTEMI DI

Ad attivazione automatica

Ad attivazione manuale

Idrante sottosuolo

tubazione flessibile

Attacco per autopompa

singolo 

Rilevatore di fumo

Impianto manuale di allarme incendio

Idrante  sottosuolo

LEGENDA

D'USCITA

SISTEMI

 DI VIE

 E

ESTINTORI

Xm

Xm

 APERTURE

DISTANZIAMENTI

COSTRUTTIVI

E RELATIVE 

ELEMENTI 

Xm

Percorso di uscita verso l'alto 

Percorso di uscita orizzontale

Percorso di uscita verso il basso

Estintore carrellato

Estintore portatile

Naspo DN25

Distanza di sicurezza interna

Porta resistente al fuoco

Distanza  di sicurezza esterna

Distanza di protezione

IMPIANTO ADDUZIONE

GAS METANO

Valvola manuale intercettazione

Linea gas metano

Sezionatore elettrico

COMPARTIMENTAZIONI

Struttura REI 30

ANTINCENDIO

Struttura REI 60

Struttura REI 90

Struttura REI 120

Elettrovalvola a riarmo manuale

Centrale di controllo e

segnalazione antincendio

CCS

Pulsante per comando impianto

di allarme evacuazione audio

Diffusore acustico per

allarme evacuazione audio

Linea impianto idrico antincendio

Rilevatore di calore

1.20

Disimpegno REI

Disimpegno

1

.

2

2

5
.
2
3

1
.
2
0

1
.
2
0

SALA TV

(convitto)

DEPOSITO

(convitto)

1
.2

0

Apertura di aerazione di

superficie pari ad 

1

40

 della

superficie in pianta del deposito

Filtro a prova di fumo

Apertura di aerazione

permanente sup. 1 mq

AULA

(30 persone)

1.20

1
.
2
0

RIP. a basso carico

di incendio

Disimpegno REI

1
.
2
0

1
.
2
0

ad uso del Convitto

UFFICIO

Disimpegno REI

RIPOSTIGLIO

A BASSO

CARICO DI

INCENDIO

AULA

( mq 43.72/23 persone)


